Elektroinstallationen II

Elektroinstallation in Gebauden Il

Schutz- und Installationstechnik in
,Besonderen Anlagen“

2. Auflage, 2008

Alfred Morx

VERLAG diam-publish

Pretschgasse 21/2/10
A-1110 Wien/Osterreich

Tel.: +43-(0)1-769-67-50-12
Fax.: +43-(0)1-769-67-50-20

Email: office.diam-publish@diamcons.com
www.diamcons.com/diam-publish



Elektroinstallationen II

2. Auflage, 2008

ANSCHRIFT DES AUTORS:

Eur. Phys. Dipl.-Ing. Alfred Morx
diam-consult

Technisches Biiro fiir Physik
Pretschgasse 21/2/10

A-1110 Wien / Osterreich

Email: am@diamcons.com
www.diamcons.com

Das Werk einschlieRlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Jede Verwertung
aullerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages
unzuldssig und strafbar. Dies gilt insbesondere fiir Vervielfiltigungen, Ubersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

2. Auflage, 2008
Design by Katharina Bachl

© Verlag diam-publish, Wien 2008

Verlag diam-publish

—-2/59 —

Alfred Morx



Elektroinstallationen 2. Auflage, 2008

VORWORT DES VERFASSERS

Das Fachgebiet Errichtung, Betrieb und Prifung elektrischer Niederspannungsanlagen
befindet sich — wie fast jedes Gebiet der elektrotechnischen Normung — im Spannungsfeld
zwischen in Osterreich gesetzlich zur Anwendung vorgeschriebenen anerkannten Regeln der
Technik, den europaischen anerkannten Regeln der Technik (Europanormen oder
Harmonisierungsdokumente), sowie allfélliger, in Verdanderung befindlicher Europaischer
Richtlinien und deren Umsetzung in Osterreich und der risikotechnischen ,,Situation vor Ort*.

Die vorliegende Arbeitsunterlage ist ein Arbeitsbehelf fir die Teilnehmer von
Weiterbildungsveranstaltungen des Verfassers, und ist ausschlielich fir diesen
Verwendungszweck zusammengestellt.

Obwohl bei der Zusammenstellung mit groRtmaoglicher Sorgfalt vorgegangen wurde, erhebt
dieser Arbeitsbehelf keinen Anspruch auf Vollstandigkeit bezogen auf den (sehr
umfassenden) Stand der Technik in diesem Fachgebiet.

Ebenso stellt diese Unterlage keine Planungs-, Ausfiihrungs-, oder Instandhaltungsunterlage
fir ein spezifisches Projekt dar; die Erstellung derselben ist nur nach einer umfassenden
System- und Risikoanalyse des Projektes moglich.

Alfred Morx
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1. ELEKTROTECHNIKGESETZ, ELEKTROTECHNIKVERORDNUNG UND NORMUNG

Die Errichtung von elektrischen Niederspannungsanlagen, deren Betrieb und Uberpriifung
wird durch das Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG-1992) sowie die jeweils giiltige
Elektrotechnikverordnung (derzeit ETV-2002 und ETV-2002/A1) und die durch diese
Rechtsdokumente gesetzlich verbindlich erklarten Regeln der Technik (SNT-Vorschriften)
geregelt.

Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass sich daran bis heute, auch nach dem
Beitritt Osterreichs zur europdischen Normungsorganisation CENELEC bzw. nach dem
politischen Beitritt Osterreichs zur Europdischen Union nichts gedndert hat. Neben anderen
wesentlichen anerkannten Regeln der Technik bildet OVE-EN 1 bzw. OVE/ONORMen Serie
E 80xx in allen Teilen die Basis fiir die Planung und Ausfiihrung von elektrischen Anlagen bis
~1000 V.

Es soll an dieser Stelle ebenso daran erinnert werden, dass jeder Errichter elektrischer
Anlagen fur die Einhaltung der SNT-Vorschriften gemal® ETV in der jeweils giiltigen Fassung
sowie insbesondere fir die Einhaltung der Verordnung uber elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV), der Niederspannungsgerateverordnung sowie weiterer vom
Bundesminister flir  wirtschaftliche Angelegenheiten erlassenen Verordnungen
verantwortlich ist, soweit er elektrische Betriebsmittel im Geltungsbereich dieser
Verordnungen anschlief3t oder entsprechende Anlagen errichtet.

Die Einhaltung der jeweils publizierten anerkannten Regeln der Technik begriinden im Streit-
oder Schadensfall (gerichtlich oder auRergerichtlich) jedenfalls die Vermutung, dass die
Anlage, vom elektrotechnischen Standpunkt aus betrachtet, sicher geplant und/oder
errichtet wurde. Die Kenntnis der (wesentlichsten) Regeln der Technik und gesetzlichen
Bestimmungen flr seinen unmittelbaren Arbeitsbereich in der giiltigen Fassung wird dabei
vom ausfiihrenden Elektrotechniker und/oder Planer vorausgesetzt.
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2. SCHUTZMARNAHMEN UND NETZSYSTEME

Die Fachdiskussion tber Schutzkonzepte und die technischen Moglichkeiten des Erreichens
eines moglichst geringen Restrisikos (Bild 2-1) in Niederspannungsanlagen durch sorgfaltige
Planung und Ausfiihrung der Anlagen ist fast so alt wie die Erkenntnis, dass die Anwendung
elektrischer Energie auch mit Gefahren verbunden sein kann. Eine direkte Folge dieser
Diskussion bzw. der daraus gezogenen Schlussfolgerungen ist die deutliche Verminderung
der Zahl der Unfélle mit Todesfolge durch den elektrischen Strom in den letzten Jahrzehnten.

Sicherheit Gefahr
Restrisiko ist nicht hoher als hochstes Risiko ist hoher als hochstes
vertretbares Risiko - vertretbares Risiko
Hochstes
vertretbares
Risiko .
Restrisik Risiko ohne
estrisiko Schutzmallnahmen

v Y v
Mindestnotwendige
< Risikoverminderung

Tatsachliche Risikoverminderung

niedrig

Bild 2-1: Sicherheit, Risiko und Restrisiko

Schon friihzeitig war man bestrebt, eine international einheitliche Fachsprache fir die
(verschiedenen) Anordnungen von Leitern und deren Erdung in den offentlichen
Verteilungsnetzen und in den Verbraucheranlagen zu finden um daraus Aussagen Uber die
notwendigen SchutzmalRnahmen ableiten zu kénnen.

Daraus entstand die heute bekannte Klassifikation der Netzsysteme TT, TN, IT und alle
daraus sinnvoll ableitbaren Kombinationen; diese wurde im internationalen Dokument |EC
364 niedergeschrieben und haben Uber diesen Weg auch Eingang in einige nationale
technische Regeln gefunden.

Dieses zunachst in vielen Landern (mit unterschiedlicher Intensitat und Geschwindigkeit)
aufgegriffene Konzept, brachte fiir viele ausflihrende Elektroinstallateure, neben einigen
grundlegenden Umstellungsproblemen, auch die Notwendigkeit, sich mit einem sehr
umfangreichen, eher theoretisch orientierten, teilweise unvollstandigen, Normenwerk
auseinandersetzen zu missen. Dazu kommt noch, dass bis zum heutigen Tag eine technisch
fundierte, international erarbeitete, fiir den Anwender verstdndliche Fachinterpretation zur
IEC 364 fehlt und aus heutiger Sicht auch in den nachsten Jahren nicht zu erwarten ist.
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